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Klozetska Solja udvr56en a za zid
sa nezavisnim snabdevanjem vodom,
Konzolna WC Solja Geberit Selnova Square
Rimfree, Sifre 500.275.01.1
SRPS EN 38: 2001., SRPS U.N5.100: 2000.

"Geberit prodaja" d.o.o. - Beograd

Zahtev br.41-2888 od 06.03.2020. godine
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1. OPSTI PODAGI

Vrsta proizvoda. Klozetska Solja ucvrScena za zid sa nezavisnim snabdevanjem
vodom, glazuraje sjajne bele boje

Oznaka proizvoda: Konzolna WC Solja Geberit Selnova Square Rimfree ,

Sifre 500.275.01.1

Proizvoda6: >Geberit<< -

Uzorkovanje izvr5io: Predstavnik naru6ioca ispitivania

Oznaka na uzorcima:Geberit;Za5titni znak;EN -997;19;CE;M33123;071206;3958

Kolidina na koju se odnosi uzorkovanje: Nije navedena u zahtevu

Datum prijema uzorka: 05.03.2020. oodine

Datum podetka ispitivania: 06.03.2020

Datum izdavanja lzve5taja: 15.05.2020. qodine
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il- REZULTATI ISPITIVANJA:

2- Osnovne mere

Merna oprema:
Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, ,,Unior,,, lip7105 - Engleska
Pomidna merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, ,,Kern,,- Nemadka

0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, ,,scHUT Filleta,, _ Nemadka

2.1.- Mere zapovezivanje, prema SRPS EN 3g: 2001

2.1.1. Otvor za dovod vode (Tabela 1)

Propisano (mm)

dr 55li

er>25mm

fg>15mm

Propisano (mm)

ds 102t5 mm

fz> 15 mm

i>40mm

k > 150 mm

lzmereno
UnutraSnji prednik
dovodnog otvora

Dubina dovodnog otvora

Rastojanje od zida do ivice
dovodnog otvora ...

Spolja5njinji prednik
ispusta.....

Horizontalno rastojanje od
ivice otvora za praZnjenje
do zida.....

Spolja5nji cilindri6ni deo
daure ispusta.....

Pre6nik slobodnog
prostora oko ispusta........

2.1.2. Otvor za pra1njenje Solje (Tabela 2)

57 mm

45 mm

17 mm

lzmereno

98 mm

18 mm

43 mm

184 mm
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Rastojanje izmedu osa dva
otvora za pridvr56ivanje

Vertikalno rastojanje
izmedu ose otvora za
pridvr56ivanje iose
dovodnog otvora

Vertikalno rastojanje
izmedu ose otvora za
pridvr56ivanje i ose otvora
za praZnjenje

Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvoraotvora za
pri6vr56ivanje i ose iose
otvora za praZnjenje

Rastojanje izmedu ose
dovodnog otvora iose
otvora za pralnjenje

Debljina crepa oko otvora
za pridvr5civanje

- Prednik otvora

- Rastojanje izmedu
osa otvora

- DuZina...

- Sirina.....

- Visina....

lfiSTlTUT tllr$ FlIl
ETEtrEFIHD

2.1.3 Mere za pridvr56ivanje Solje (Tabela 3)

2.1.4 Mere za pri6vr56ivanje sedi5ta (daske) (Tabela 4)

Propisano (mm)
Tip A

n 180+5 mm

p1 35+5 mm

pz 100t5 mm

p3 135+3 mm

dz 25+3 mm

vs75mm

Propisano (mm)
da 15 !2

m 155 110

lzmereno

185 mm

32 mm

100 mm

/mm

25 mm

73 mm

lzmereno
17 mm

155 mm

lzmereno

530 mm

348 mm

332 mm

2.2. Deklarisane mere, prema katalogu proizvodada:

Dozvoljeno odstupanje t3% (prema SRPS U.N5.100: 2000)

Deklarisano (mm)

530 t 16

350 t 11

340t 10
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3.1.Upijanje vode
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3'0 - Fiziiko hemijska svojstva, prema sRps u.Ns.l01: 2000

(TellQiika vaqa KKern(
do 2200ar, klase tainoiti 0.01or.t

AJ O TSPITIVANJU

Uslovi kvaliteta SRPS U.NS.100: 2000

Aritmetidka srednja vrednost ...0.5 %
Pojedinadna najve6a vrednos t..O.Z S%

frlg sme pokazivati nikakve promene
boje iliteksture...

.Ng sme pokazivati nikakve promene
boje ili teksture...

.Ng sme pokazivati nikakve promene
boje iliteksture...

Ne sme dodi do pojave :

odljuskivanja, pukotina ili vlasavosti...

Ne sme se pojavititrajna mr|ja............

Minimum ...................4

Nema promene
boje niti teksture

Nema promene
boje niti teksture

Nema promene
boje nititeksture

Nema vidljivih
promena

Ne ostavlja
trajnu mrlju

6

lzloieni rezultati i NALAz s€ odnose na ispitani uzorak' Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogredu verodostojnosti uzorkovanja u srudaju k
obavljeno pod naSom direktnom kontroiom' rt'"st"i'*," sme umnoiavati, rzuzev u cerini,niti objarriirati ieloaobrenja centrarne raboratorije za
ispitrvanje materijara. 
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Napomena: izvestaiem br'GAK'l13/20-so su obuhvacena sva.ispitivanja iz 6tana 4. ,,pMvtLNlKA 
o

l"#:r"j'' 
idrugim zahtavima za rer-amier, 

""rit"inr-lpi"-iu,,; st.List scc Broj 62 - decem bar 2004.

Beograd, 1S.OS.2O2O.

c rspt anja:

dipl. ing. teh.

Na osnovu dobijenih rezultata

l:il."TJA:X::l;il::1,,,i,n,1*g:yT";',"d"il:Konzornawcsor jaGeberitselnova square Rimrree , sirre ioo;i;;,il,';;hlu"jf3Ti"H,[:?fry:;:?ll,reio",
ispitivanja "Geberit prod4a" o.o.o. - Beograd, r.orrLtr.;e se da su iezurtati u granicamapropisanih standarda sRp-s EN 38: 2001 i-sRiS U.r,rt.r00: 2000.
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